SOBE AO
/ TVI\TELHADO
\250/

/& /& /& A& EREN

/ [ I I I / [ I [} I / [ I I I /1l I I I I {l i | 4 2
0] 0] 0] o O
DESCE T\ DESCE
_W @100
sifonar sifonar
RELACAO DE MATERIAIS — — — —
DESCRICAO DUANTIDADE CODIGO
Corpo Caixa Sifonada 100x100x50mm - TIGRE 04un 27.12.019.5 m K m K m K K K m
Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm Reforgcada - TIGRE O2un 27.14.122.6
Curva 90° Longa Série Normal 100mm - TIGRE O2un 26.12.100.0 . .
Joelho 45° Série Normal 100mm - TIGRE 0O6un 26.21.100.0 % sifonar
Joelho 45° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - TIGRE 08un 27.55.040.1
Joelho 90° com Visita Série Normal 100x50mm - TIGRE 02un 26.25.746.8 C R P R D
Joelho 90° Série Normal 100mm - TIGRE 08un 26.24.100.6 sifonar sifonar
Joelho 90° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - TIGRE 24un 27.56.040.7 j
Joelho 90° Série Normal 50mm - TIGRE O2un 26.24.050.6 K m K m K m K K K m
Juncao Simples Série Normal 100mm - TIGRE 0O6un 26.27.748.5 )
Juncao Simples Série Normal 100x50mm - TIGRE 04un 26.27.746.9 Sala de Aula L L L L Sala de Aula Almoxarifado Sala de Aula sifonar sifonar.
Té Série Normal 100x50mm - TIGRE 02un 26.36.746.8 N\
Tubo de PVC Série Normal 100mm - TIGRE 62.00m 11.03.103.0
Tubo de PVC Série Normal 40mm - TIGRE 19.00m 11.11.170.0 ,— ,— ,— ,— sifonar sifonar
Tubo de PVC Série Normal 50mm - TIGRE 15.00m 11.03.060.2 m K m K m K K K m AN
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Descricao

DISTRIBUICAO DA REDE DE ESGOTO E PLUVIAL DO PAVTO SUPERIOR

PAVIMENTO SUPERIOR SIMBOLOGIA - RELACAO DE MATERIAIS - DETALHES

Escala: 1/50

Desenho Unidade Data Escala Area
FB ENGENHARIA CENTIMETROS JANEIRO/2013 1/50 2.546,18m?

Projeto




